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GEMEINDEWERKE

CADOLZBURG

Bezugsjahr: 2025

Strukturmerkmale (§23c Abs. 1 EnWG)

Nr. 1 Stromkreislange MS NS
Kabel 21,4 92,7 km
Freileitung 0,0 0,0 km
Nr. 2 Installierte Leistung MS/NS 11.210 kVA
Nr. 3 entnommene Jahresarbeit MS MS/NS NS
17.652.067 1.428.276 13.299.464 kWh

Nr. 4 Anzahl Entnahmestellen MS MS/NS NS

11 7 3.663
Nr. 4a Anzahl iMS 71
Nr. 4b Anzahl Entnahmestellen mit Anschluss an iMS 71
Nr. 4c Anzahl Netzanschlisse, die ab Erhalt Netzanschlussbegehren

- langer als 3 Monate nicht durchgefuhrt wurden
0 0 0
- langer als 6 Monate nicht durchgefuhrt wurden

0 0 0
Nr. 4d Anzahl Vereinbarungen nach §13a Abs. 1 S. 1 EnWG 0
Nr. 5 Einwohnerzahl im Netzgebiet 5.543
Nr. 6 Versorgte Flache in der Niederspannung 4,10 km?
Nr. 7 Geographische Flache des Netzgebietes 5,14 km?
Nr. 8 Anzahl der Entnahmestellen mit RLM 31

sonstige 3.650

Nr. 9 grundzustandiger Messstellenbetreiber Gemeindewerke Cadolzburg
Nr. 10 Ansprechpartner fir Netzzugangsfragen Herr Cremer



Netzverluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV)

MS MS/NS NS

Hohe der Durchschnittsverluste 0.51% 0.46% 1,04%

Menge der Verlustenergie 164.743  150.126 335504 kWh

Gesamtverluste 650.373 KWh

Kosten der Verlustenergie 72.451,55 €

durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie 11,14 Ct/kWh
Netzrelevante Daten (§23c Abs. 3 EnWG)
Nr. 1 Jahreshdchstlast 6.466 kW

Lastverlauf s. Anlage
Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale
Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden s. Anlage

Summenlast der Netzverluste s. Anlage
Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognosen fir Lastprofilkunden s. Anlage
Nr. 5 Hochstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene 6.644 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

28.332.609 kWh

Nr. 6 Summe aller Einspeisungen Mittelspannung
Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS

Summe aller Einspeisungen Niederspannung

Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen

470.545 kWh
0 kWh
3.463.612 kWh

s. Anlage

Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeflihrt, s. Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Flihrung eines

Differenzbilanzkreises.







